SIA “Laboratorija AUCTORITAS"
Reg.Nr. LV 40003631987
Juridiska adrese: Ciekurkalna 1.linija 11, Riga,

AUCT@RITAS

Lotohatarto Lv-1026

Luminor Bank AS, kods RIKOLV2X

Norékinu konta Nr. LV19RIK0O0000083745683
Epasts: info@auctoritas.lv

Web: auctoritas.lv

Talr.: 26418855, 67558757

TesteSanas parskats

Pasutitajs:
Pasutitaja adrese:
Parauga(-u) apraksts:

Parauga(-u) nemsanas vieta,
datums, laiks, plans un procedira:

Nr.11230/20 EN ISO/IEC 17025
T-312

Cesu pilsetas SIA "VINDA"
Valmieras iela 10, Cesis, LV-4101

Dzeramais udens no krana higiénas telpa.

Cesu pasvaldibas uznémums , Vinda”
Valmieras iela 10, Cesis.

04.11.2020., plkst. 08:30

Kartejais dzerama udens monitorings.

Metode LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667- 5:2007
Paraugu nema: SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
darbiniece Nina Landisa, m.t. 26125264

Paraugs piegadats termosoma: Ja

Paraugs piegadats: Sterila pudele

Paraugu piegadaja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
darbinieks/ce, Diana Skopane

Papildus zinas par paraugu:

Pienemsanas datums, laiks: Testésana uzsakta: Testesana pabeigta:
04/11/2020 14:00 04/11/2020 07/11/2020
Analizu rezultati
Raditajs Nr. Rezultats Robezvéertiba Metode
E.coli 0 KVV/ 100ml 0 KVV / 100mI1™ 1SO 9308-1: 2014
Koliformas 0 KVV / 100ml 0 KVV / 100m1” 150 9308-1 : 2014
i‘;ﬂ‘i’;ﬂfgﬁi‘i‘;ﬁpﬂﬁs — 10 KVV / 1ml 1000 KVV/1ml®  LVS ENISO 6222 : 1999
pH - 7.83 17.8°C 6.5-9.5 LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovaditspéja (20°C) 617 pSfcm 2500 pS/cm® LVS EN 27888 : 1993
| pienemama '
Krasainiba 3 mgPt/l patérétajiem un bez  LVS EN ISO 7887:2012
biitiskdm izmainam"
Dulkainiba 0.45 NTU 3.0 NTU® LVS EN ISO 7027 : 2002
pienemama -

patérétajiem un bez
biitiskam izmainam"’
Dzelzs, Fe 0.01 mgfl 0.2 mg/1"™ LVS ISO 6332:2000
“ . LR MK noteikumi Nr.671 "Dzerama iidens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba"

Testesanas parskats sagatavots: 09/11/2020

Smarzas, garsas intensitate® bez bitiskam izmainam GOST 3351-74, p.1.2.

© - neakreditétas sféras parametrs.

§ Mikrobiologs /Jelizaveta Gromova/
Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko zimogu

Testésanas parskats Nr. 11230/20
Lappuse: 1/1

Testédanas rezultati attiecas tikai uz analizétajiem paraugiem. Drosibas ID2: ac59f0f42487869eal7
Testésanas parskatu nedrikst pavairot nepilna apjoma bez laboratorijas rakstiskas atlaujas.



SIA "Laboratorija AUCTORITAS"

Reg.Nr. LV 40003631987 Luminor Bank AS, kods RIKOLV2X

Norékinu konta Nr. LV19RIKO0000083745683

AU CTO R IT AS {13'1;1[1)5:2!{: adrese: Ciekurkalna 1.linija 11, Riga, Epasts: info@auctoritas v
Lotohatoriga L0 o8 418855, 67558757 Web: auctoritas.lv
Testesanas parskats Nr.11229/20 N ISONBG T025
T-312
Pasutitajs: Cesu pilsetas SIA "VINDA"
Pasutitaja adrese: Valmieras iela 10, Cesis, LV-4101
Parauga(-u) apraksts: Dzeramais tdens no krana.
Parauga(-u) nemsanas vieta, Ceésu pasvaldibas uznémums ,Vinda”

datums, laiks, plans un procediira: UAI, Lencu iela 27, Césis.
04.11.2020., plkst. 08:45
Kartejais dzerama udens monitorings.
Metode LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667- 5:2007
Paraugu néma: SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
darbiniece Nina LandiSa, m.t. 26125264

Papildus zinas par paraugu: Paraugs piegadats termosoma: Ja
Paraugs piegadats: Sterila pudele
Paraugu piegadaja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
darbinieks/ce, Diana Skopane

Pienemsanas datums, laiks: Testesana uzsakta: TestéSana pabeigta:
04/11/2020 14:00 04/11/2020 07/11/2020

Analizu rezultati

Raditajs Nr. Rezultats Robezvertiba Metode

E.coli 0 KVV/100ml 0 KVV/100ml” 1SO 9308-1 : 2014

Koliformas 0 KVV/100ml 0 KVV / 100ml" 1SO 9308-1: 2014

Kopéjais dzivotspéjigo ) ;

mikroorganismu skaits 22°C 17 KVV /1ml 1000 KVV / 1ml LVS EN ISO 6222 : 1999

pH 7.79 17.2°C 6.5-9.5" LVS ISO 10523 : 2012

Elektrovaditspéja (20°C) 615 pS/cm 2500 pS/em™ LVS EN 27888 : 1993
pienemama

Krasainiba 3 mgPt/l patérétdjiem un bez  LVS EN ISO 7887:2012
bitiskam izmainam®

Dulkainiba 0.48 NTU 3.0 NTUY LVS EN 1SO 7027 : 2002

. pienemama .

Smarzas, garsas intensitate® bez butiskam izmainam patérétajiem un bez  GOST 3351-74, p.1.2.
bitiskam izmainam™

Dzelzs, Fe 0.02 mg/l 0.2 mgN® LVS ISO 6332:2000

®. LR MK noteikumi Nr.671 "Dzerama iidens obligatis nekaitiguma un kvalitates pr'ésibas, menitoringa un kontroles kartiba"

°- neakreditétas sféras parametrs. Testésanas parskats sagatavots: 09/11/2020

} Mikrobiologs /Jelizaveta Gromova/
Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko zimogu

TestéSanas rezultati attiecas tikai uz analizétajiem paraugiem. Drosibas ID2: 07df2287fe2a1392a17 Testésanas parskats Nr. 11229/20
Testé3anas parskatu nedrikst pavairot nepilnd apjoma bez laboratorijas rakstiskas atlaujas. Lappuse: 1/1



SIA "Laboratorija AUCTORITAS"

Red.Nr. LV 40003631987

Juridiska adrese: Ciekurkalna 1.linija 11, Riga,
LV-1026

Talr.: 26418855, 67558757

Luminor Bank AS, kods RIKOLV2X

Norékinu konta Nr. LV19RIKO0000083745683
Epasts: info@auctoritas.lv

Web: auctoritas.lv

AUCT@RITAS

Lc:.&«:v hata *,(:ﬁo_,

Testesanas parskats Nr.11228/20

EN ISO/IEC 17025
T-312

Pasutitajs: Césu pilsetas SIA "VINDA"

Pasutitaja adrese: Valmieras iela 10, Césis, LV-4101

Parauga(-u) apraksts: Dzeramais idens no krana.

Césu pasvaldibas uznémums ,Vinda”

USS, Cirulisu iela 48, Césis.

04.11.2020., plkst. 09:10

Kartejais dzerama udens monitorings.

Metode LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667- 5:2007
Paraugu nema: SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
darbiniece Nina Landis$a, m.t. 26125264

Paraugs piegadats termosoma: Ja

Paraugs piegadats: Sterila pudelée

Paraugu piegadaja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
darbinieks/ce, Diana Skopane

Parauga(-u) nemsanas vieta,
datums, laiks, plans un procediira:

Papildus zinas par paraugu:

Pienemsanas datums, laiks: Testesana uzsakta: Testésana pabeigta:

04/11/2020 14:00 04/11/2020 07/11/2020
Analizu rezultati

Raditajs Nr. Rezultats Robezvertiba Metode

E.coli 0 KVV/100ml ~ 0KVV/100ml” 1SO 9308-1 : 2014

Koliformas 0 KVV/100ml 0 KVV / 100m1™® 1SO 9308-1 : 2014

Kopéjais dzivotspéjigo ' | ) .

mikroorganismu skaits 22°C 9KVV/ 1rp1 ;000 KVV/ 1ml LVS EN ISO 6222 : 1999

pH 7.80 17.2°C 6.5-9.5" LVS ISO 10523 : 2012

Elektrovaditspéja (20°C) 607 pS/cm 2500 uS/cm™ LVS EN 27888 : 1993
pienemama

Krasainiba 3 mgPt/l patérétajiem un bez  LVS EN ISO 7887:2012
biitiskam izmainam"

Dulkainiba 0.43 NTU 3.0 NTUY LVS EN ISO 7027 : 2002

Smarzas, gar$as intensitate®

Dzelzs, Fe

bez biitiskam izmainam

0.02 mg/l

pienemama
patérétajiem un bez
bitiskam izmainam"
0.2 mgN®

GOST 3351-74, p.1.2.

LVS ISO 6332:2000

. LR MK noteikumi Nr.671 "Dzerama Gidens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba"

©- neakreditétas sféras parametrs. Testésanas parskats sagatavots: 09/11/2020

3 Mikrobiologs /Jelizaveta Gromova/
Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko zZimogu

Testésanas parskats Nr, 11228/20
Lappuse: 1/1

Testésanas rezultati attiecas tikai uz analizétajiem paraugiem. Drosibas ID2: a588015adaef1057a17
Testesanas parskatu nedrikst pavairot nepilna apjoma bez laboratorijas rakstiskas atlaujas.



