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Testesanas parskats Nr.14916/23 PACHRR BN ISO/IEC 17025
“LrlpaanS T-312

Pasutitajs: Cesu pilsetas SIA "VINDA"

Pasutitaja adrese: Valmieras iela 10, Cesis, LV-4101

Parauga(-u) apraksts: Dzeramais udens

Parauga(-u) nemsanas vieta, Cesu pasvaldibas uznémums ,Vinda”, biroja telpa UAI (no

datums, laiks, plans un procedura: krana)
Lencu iela 27, Césis.
01.11.2023., plkst. 10:50
Kartejais dzerama udens monitorings.
Metode LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667- 5:2007
Paraugu nema: SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
darbiniece Nina LandiSa, m.t. 26125264

Papildus zinas par paraugu: Paraugs piegadats termosoma: Ja
Paraugs piegadats: Sterila pudele
Paraugu piegadaja: SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
darbinieks/ce, Janis Erdmanis

Pienemsanas datums, laiks: Testésana uzsakta: Testésana pabeigta:
01/11/2023 14:40 01/11/2023 04/11/2023

Analizu rezultati

Raditajs Nr. Rezultats Robezvertiba Metode

E.coli 0 KVV /100ml 0 KVV / 100m1" I1SO 9308-1 : 2014

Koliformas 0 KVV /100ml 0 KVV /100 ml® 1SO 9308-1 : 2014

Kopéjais dzivotspejigo ) ]

mikroorganismu skaits 22°C 0 KVV/1ml 1000 KVV / 1ml LVS EN ISO 6222 : 1999

pH 7.87 19.1°C 6.5-9.5" LVS ISO 10523 : 2012

Elektrovaditspéja (20°C) 614 pS/cm 2500 pS/cm™ LVS EN 27888 : 1993
pienemama

Krasainiba 2 mgPt/1 patérétajiem un bez | LVS EN ISO 7887:2012
bitiskam izmainam®

Dulkainiba 0.49 NTU 3.0 NTU? LVS EN ISO 7027 : 2002
pienemama

SmarZas, garsas intensitate’ bez butiskam izmainam patérétajiem un bez  GOST 3351-74, p.1.2.
bitiskam izmainam"

Dzelzs, Fe 0.02 mg/1 0.2 mg/1®¥ LVS ISO 6332:2000

@ _ LR MK noteikumi Nr. 233 "Partikas uznémuma izmantojama dzerama iidens nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles
kartiba"

@ _ LR MK noteikumi Nr.671 "Dzerama iidens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba"

@ _ LR MK noteikumi Nr.547 "Dzerama iidens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba"

TesteSanas parskats sagatavots: 06/11/2023
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Testésanas rezultatus parbaudija un apstiprinaja
Mikrobiologs /Ligita Pigozne/

TestéSanas rezultati attiecas tikai uz analizétajiem paraugiem. DroSibas ID3: 0D53A6AD68B6588F Testésanas parskats Nr. 14916/23
TestéSanas parskatu nedrikst pavairot nepilna apjoma bez laboratorijas rakstiskas atlaujas. Lappuse: 2 /2



